
OPRETIONTIMERTURBO

سنسور محيطی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد1

سنسور لوله از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد2

فن يونيت داخلی معيوب می باشد3

برد معيوب می باشد4

دستگاه نياز به کد دارد5

ف
دي
ر

شرح

سنسور محيطی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد1

سنسور لوله از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد2

فن يونيت داخلی معيوب می باشد3

برد معيوب می باشد4

دستگاه نياز به کد دارد5

STDNATUREPOWERSAVINGSILENCETIMER

سنسور محيطی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد1

سنسور لوله از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد2

فن يونيت داخلی معيوب می باشد3

برد معيوب می باشد4

دستگاه نياز به کد دارد5

ف
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ر

1

2

3

سنسور محيطی يونيت داخلی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد1

2

3

4

5

6

7

تمامی چراغ ها چشمک می زند

شرح

ف
دي
ر

LAMP or DISPLAY monitor

7-SEGMENT DISPLAY 

مدلهای24000-18000-12000

ف
دي
ر

شرح

برق يونيت داخلی مشکل دارد 

برق يونيت خارجی مشکل دارد

شرح

جدول عيب يابي کولرهاي گازي سامسونگ

سنسور لوله يونيت داخلی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد

سنسور لوله يونيت خارجی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد

محل بستن فازها در يونيت بيرونی مشکل دارد 

کابل ارتباطی بين يونيت خارجی و يونيت داخلی مشکل دارد 

سنسور لوله يونيت داخلی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد

سنسور لوله يونيت خارجی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد

مدل 32000

مدل 45000 ايستاده

مدل 50000 ايستاده

مدلهای24000-18000-12000

خاموش

چشمک زن

سنسور محيطی يونيت داخلی از محل خود خارج شده ويا معيوب می باشد

7-SEGMENT DISPLAY 


